PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLESNIE

ul. Wielkie Przedmiescie 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl https://iwww.gov.pl/web/psse-olesno

Olesno, dnia. 23 marca 2022r.
HK.90820.2.1.2022. KW :
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esowa ocena Jakosci wody
Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);

-§ 21 wst. 1 pkt1i§ 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie
po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych probek wody z dnia 17.03.2022r.
od nr 98/W/N/OK/22 do nr 100/W/N/OK/22 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu
jakosci wody z wodociggu sieciowego w Biskupicach zarzadzanego przez Gmine Radiéw

stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia w zakresie parametréw zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociaggu sieciowym.

W dniu 14.03.2022r. pobrano do badan 3 probki wody do spozycia z sieci
wodociggowej w Biskupicach z punktéw czerpalnych u konsumenta. Miejscami pobierania
probek byty: Radtow ul. Oleska 3 pomieszczenie socjalne - zlew, Koscieliska 28 kuchnia —
zlew, Sternalice 81 kuchnia — zlew. Ponadto pobrano jedng probke wody z punktu: SUW —
woda uzdatniona.

Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody stwierdzono, ze w zakresie badanych
parametrow woda dostarczana konsumentom spehlnia wymagama okreslone w cytowanym
wyzej rozporzgdzeniu. -

QWY POWIATOWY

g o,fa itarny w Olesnie
W oM

Nzabela Pietrzak

Zalaczniki:
1. Kserokopia protokotu z pobierania probek wody nr HK.90820.2.1.2022. KW

2. Kserokopie sprawozdan z badan wody od nr 97/W/N/OK/22 do nr 100/W/N/OK/22
Otrzymuje:
Adresat
a/a

Spr&m.'g prowadzi :
Kamila Weglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)



Wojewd6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Dziat Laboratoryjny — Oddzial Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagielloniska 8, 46-200 Kluczbork

tel./fax (77) 44-72-004  c¢-mail: labkluczbork@wsseopole.pl
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AB 519
Sprawozdanie nr 97/W/N/OK/22 z badan prébki wody
ZLECENIODAWCA DOKUMENT
L A A L Sl e Protokél: HK.90820.2.1.2022. KW
ul. Wielkie Przedmiescie 7 2 dnia 14.03.2022 r
46-300 Olesno T )
- | RODZAJPROBKI = .. . .~ 'Wodado spoZycla przez Tz il S 1
;—f-; ‘2| POCHODZENIE PROBKI | Wodocngg steciowy Biskupice, SUW, woda uzdatmona ‘
8§ "§ PROBKOBIORCA: . | Kamila Weglowska, miodszy asystent Oddziatu- HKPSSE w Oleéme -
S 2 ‘& METODA POBRANIA PROBKI - |.PN-EN ISO 19458: 2007 PN-ISO 5667-5 2017-10 '
T N[ POWOD POBRANIA _____| Harmonogram na 2022r.. © i
PROBKA POBRANA . . 114.03.2022r. ., £0dz.11:00 E o
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA Bez zastrzeze | PROBKA DOSTARCZONA 1;;)‘3132'2{’22_225"
BADANIA ROZPOCZETO 14.03.2022 r. BADANIA ZAKONCZONO 17.03.2022 r.
KOD PROBKI 225 NUMER SPRAWY: 0K.9052.3.2022.BK
WYNIKI BADAN
BADANE o WYNIK WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY QLSS . e — BADANIA NIEPEWNOSC™ | 5\ AMETRYCZNA® |  ZGODNOSCI
. akceptomlnl_pmz
Metnodé A NTU PB; Bdi' 1255 ‘(‘)’{dza(;‘l'g LE 0,31 10,19 icpanidtomth mian, | bez stwierdzenia
T Zalecany zakres do 1,0
PN-EN ISO 7887:2012 akoeptowaln praez
_Barwa® mg/l +Ap1:2015-06 L I — ) k°‘_‘:‘"“‘;'bfz 2 bez stwierdzenia
metoda D - nieprawidiowych zmian
PB/BC-47 wydanie 01 akceptowalny praez . .
Zapach = jakeeptowalny | eeeee
apac 2 dn. 29,11.2011 e — ity mian | oo ierdzenia
PB/BC-47 wydanie 01 * * akeeptowalny przez . .
Smak - 2 dn. 29.11.2011 20/akceptowalny ceme- i kmmuc;l I:zmm bez stwierdzenia
Stgzenie jonéw wodoru (pH) 4 pH Paﬁih“zg‘r{?;ﬁ U 7,8 +0,2 6,5-9,5% zgodny
A
e yean pS/em PN-EN 27888:1999 358 +3 25007 zgodny
temperatura pomiaru ‘C 138 | e
PN-EN 150 9308-1:2014-12
Bakterie grupy coli A® jtk /100 ml  +A1:2017-04 0 —————- . 0 zgodny
Metoda filtracji membranowej
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Escherichia coli A% jtk /100 ml +A1:2017-04 (| Y I — 0 zgodny
Aetoda filtracii memb j
Enterokoki . PN-ENISO
(paciorkowce kalowe) AE Jtk/100 ml Mmd:’gﬁizﬁ?g“mj 0 | e 0 2godny
QOgolna liczba X X . .
mikroorganizméw mml | oea22:2004 3 [1-71 bez nicprawidlowych | () o ientzenia
w 22°C po 72 h inkubacji A% (posiew welgbny) “mian
Za zgodnoéd z oryginatem
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Sprawozdanie nr 97/W/N/OK/22 z badan prébki wody

Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
A parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stalego
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku)

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnoci zostato okreélone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnosci odnosi si¢ tylko do tych parametréw/cech badanych dla ktorych wartodé parametryczna zostala okreslona w spos6b liczbowy;

W kolumnie ,,Stwicrdzenie zgodnosci” zapis ,bez stwierdzenia” oznacza, e nie dokonano stwierdzenia zgodnodci wg wymagari Zleceniodawcy ze wzgledu na b
okreslenia parametréw/cech badanych w sposéb liczbowy. :

W kolumnie ,Stwierdzenie zgodnogci” zapis ,.zgodny/niezgodny” oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodnodci wg wymagar Zleceniodawcy.

Przedstawione stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami odnosi si¢ wylacznie do wynikéw badanej probki.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano si¢ zasada akceptacji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko zgodnoéci/niezgodnosci

1/ Dla parametréw/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$¢ rozszerzong dla wspblczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienistwie 95
Niepewnos¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu prébki;
Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewno$é podano jako przedzial ufnoéci (dolna i goérna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:20°
Nicpewnos$¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;
2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2294;
2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;
2.2/ Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 Pul; '
2.3/ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody;
2.4/ Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej;
200 jtk/Im! w kranie konsumenta;
3/ Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

jtk - jednostki tworzgce kolonie
Data sporzadzenia sprawozdania: 17.03.2022 r.

Informacje dodatkowe:

Wyniki badania odnoszg si¢ tylko i wylacznie do otrzymanej i badanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobieranie i transport probek.

W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium o$wiadcza, ze wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania
uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$é tego opisu.

Zleceniodawcy przysluguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Stwierdzenie zgodnodci z Wwymaganiami wykonala osoba autoryzujgca sprawozdanie,
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Niniejsze sprawozdanie sporzgdzono w 2 ¢gz. Z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium,
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Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Dziat Laboratoryjny — Oddziat Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellofiska 8, 46-200 Kluczbork

e-mail: Jabkluczbork@wsseopole.pl

tel./fax (77) 44-72-004
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Sprawozdanie nr 98/W/N/OK/22 z badan prébki wody
ZLECENIODAWCA DOKUMENT
Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Protokél: HK.90820.2.1.2022 KW
ul. Wielkie Przedmiescie 7 7 dnia 14.03.2022
46-300 Olesno T )
: RODZAJ PROBKI Sl Woda do- spoZycla przez ludzi - Vi L i .
) EE -
§'§ £ POCHODZENIE PROBKI ,Xﬁfoclqg_ glecmwy Blskuplce Radldw, ul Oleska 3 ponueszczeme soqalne
g §"§ PROBKOBIORCA - | Kamila Wc,glowska, miodszy asystent 0ddz1a1u HK PSSE w Oleﬁme
£ '€ 8§ METODA POBRANIA PROBKI | PN-EN IS0 19458:2007, PN-ISO 5667-5’«2017-10 Sl Hi
=N"POWOD POBRANIA ' | Harmonogram na 2022 . 2l . ;
PROBKA POBRANA _|.14.03.2022 r.; godz. 10.30 : T “Fiaa
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA Bez zastrzezeh | PROBKA DOSTARCZONA 1;;)‘:,32'2{’22,225"
BADANIA ROZPOCZETO 14.03.2022 r, BADANIA ZAKONCZONO 17.03.2022r.
KOD PROBKI 226 NUMER SPRAWY: 0K.9052.3.2022 BK
| WYNIKI BADAN
enane JEDNOSTKA METODA BADAN MEDLLS NIEPEWNOSC /! LIS AL IE
PARAMETRY BADANIA —— PARAMETRYCZNA” | ZGODNOSCI
) akceplowalna'plzez
Mgtnosé A NTU PB;B(E-I;S \;31111221(;111 ; 03 0,53 +0,19 ..i,::"“:d"rx;;.b;m. bez stwierdzenia
T Zalecany zakres do 1,0 2!
PN-EN ISO 7887:2012  akeeptowalna przez
Barwa 4 mg/l +Ap1:2015-06 ] —— . konsumenta i bez 2 bez stwierdzenia
metoda D nicprawidlowych zmian
.- v . akceptowalny przez
Zapach - ' PBQBdi-“z-lg‘r{dza(;llli 01 20/akeeptowalny | 0 - u kon;ndx;mr{fﬁim bez stwierdzenia
Smak - PBﬁ?}"‘ZLY{?‘;‘; ‘; 01 z0/akceptowalny — ni:rt:oﬁr:zﬁnnz{bgm bez stwierdzenia
Stgzenie jonéw wodoru (pH) 4 pH PBﬁié%‘;’{‘;ag;i e 7,9 +0,2 6,5-9,5% zgodny
e e ckiryczna uS/em PN-EN 27888:1999 355 +3 2.500 23 zgodny
temperatura pomiaru °'C 134 | 0
PN-EN 150 9308-1:2014-12
Bakterie. grupy coli A% jtk 7100 m! +A1:2017-04 - 0 " mm—— 0 zgodny
Metoda filtracji membranowej
PN-EN IS0 9308-1:2014-12
Escherichia coli A* jtk /100 ml +A1:2017-04 0 | e 0 zgodny
Metoda filtracji memb
Enterokoki . PN-EN ISO
(paciorkowce kalowe) A% jtk/100 ml Met od] f_fl?ngc‘%ni?rmm L 0 zgodny
Ogolna liczba a i . .
mikroorganizméw jtk/1 ml N Eﬂnﬁﬁl%ﬁ%{zom 4 [2-9] LA 'f‘w‘,‘}_'." wych bez stwierdzenia
w 22°C po 72 h inkubacii A® (posiew wglgbny) e
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Sprawozdanie nr 98/W/N/OK/22 z badan probki wody

Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
A parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stalego
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku)

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostato okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do Spozyt
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294); .

Stwierdzenie zgodnodci odnosi sig tylko do tych parametrow/cech badanych dla ktorych wartos¢ parametryczna zostala okreslona w sposob liczbowy;

W kolumnie ,,Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,,bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia zgodnodei wg wymagan Zleceniodawcy ze wzgledu na br
okreslenia parametréw/cech badanych w spos6b liczbowy.

W kolumnie ,Stwierdzenie zgodnosci” zapis »zgodny/niezgodny” oznacza, 2e dokonano stwierdzenia zgodno$ci wg wymagan Zleceniodawcy.

Przedstawione stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami odnosi si¢ wylacznie do wynikéw badancj probki.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano si¢ zasada akeeptacji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko zgodnosci/niezgodnosci

1/ Dla parametréw/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$é rozszerzong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobiefistwic 95¢
Niepewno$¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;
Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewno$é podano jako przedziat ufnoéci (dolna i g6rna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:201
Niepewnos¢ nie uwzglednia skfadowych dotyczacych pobierania i transportu prébki;
2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 22017 r. poz. 2294;
2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;
2.2/ Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 P/l1;
2.3/ Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych whaéciwoéci korozyjnych wody;
2.4/ Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej;
200 jtk/1ml w kranie konsumenta;
2/ Korekta za pomocs urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

jtk - jednostki tworzgce kolonie
Data sporzgdzenia sprawozdania: 17.03.2022 r.

Informacje dodatkowe:

Wyniki badania odnosz3 si¢ tylko i wylgcznie do otrzymanej i badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powiclane inaczej jak tylko w calogci.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

W przypadku pobrania i dostarczenia prébek przez Zleceniodawcg, Laboratorium oéwiadeza, ze wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania
uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu.

Zleceniodawcy przysluguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.

Stwierdzenie zgodnoéci 2 wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie.

U -

o v

Niniejsze sprawozdanie sporzgdzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium,
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Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Dziat Laboratoryjny — Oddziat Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellonska 8, 46-200 Kluczbork

e-mail: Jabkluczbork@wsseopole.pl

tel./fax (77) 44-72-004
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AB 519
Sprawozdanie nr 99/W/N/OK/22 z badan prébki wody
ZLECENIODAWCA DOKUMENT
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Protokét: HK.90820.2.1.2022. KW
ul. Wielkie Przedmiescie 7 7 dnia 14.03.2022 ¢
46-300 Olesno T )
= RODZAJPROBKI - i Woda do spoZycm pxzez ludzx : % iy
£ o | POCHODZENIE PROBKI | Wodociag s slecxowy Biskupice, Koéclehska 28 kuchma zlew =
g g é’ PROBKOBIORCA' | 'Kamila: W@glowska, miodszy asystent Oddzialu HK _PSSE W Ole§me 5
§’§ 8L .METODA POBRANIA PROBKI ' _PN-EN I1SO: 19458:2007, PN-ISO 5667-5'2017-10 '--': A
~ SN[ POWODPOBRANIA | Harmonogramna022r, : )

‘ "PROBKA POBRANA __1:14.032022 r., godz. 11 20 ] '
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA Bezzastizezet | PROBKA DOSTARCZONA 1;')‘:;'2?2223"
BADANIA ROZPOCZETO 14.03.2022r. BADANIA ZAKONCZONO 17.03.2022 r.
KOD PROBKI 227 NUMER SPRAWY: 0K.9052.3.2022.BK

L WYNIKI BADAN

BADANE N WARTOSC ZE
PARAMETRY JEDNOSTKA DAL B?AVI‘JTIIW]I(A NIEPEWNOSC | o\ p AMETRYCZNA s%gzggosgm
. ’ -kceptowalnl.pm:z
Metnosé 4 NTU PBﬁi’ 1255 ‘g’{g%nl' ;‘ 03 0,28 +0,19 nie:r:n\\mes;.c;n‘:nzim, bez stwierdzenia
t Zalecany zakres do 1,0 1
PN-EN ISO 7887:2012 akceptowalna przez
Barwa 4 mg/l +Ap1:2015-06 5 — konsumenta i bez s bez stwierdzenia
metoda D nieprawidiowych zmian
B akceptowaln
Zapach — PB;Bd?";‘lg‘Hdza;;: 01 z0/akceptowalny | = eeeee niekonw’sgx;\;;t;y Gfb;nu:; bez stwicrdzenia
Smak — PBﬁE-“zl‘;'{dza:l' i 0 20/akceptowalny —— u .%u?nq;‘pgm bez stwierdzenia
Stgzenie jonéw wodoru (pH) 4 pH PBﬁﬁ‘;%vgd;g; 7 L 7,8 +0,2 6,5- 9,573 zgodny
P 'f;‘;’;dz"s‘lé?f"‘k"y°z““ uSfem | PN-EN 27888:1999 356 3 2.50073 2godny
temperatura pomiaru Ko 140 | e
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Bakterie grupy coli A® jtk /100 ml +A1:2017-04 0 —————- 0 zgodny
. - Metoda filtracji nrembranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 4% jtk /100 m! +A1:2017-04 0 ——— 0 zgodny
Metoda filtracji membranowej
Enterokoki . PN-EN ISO
(paciorkowce kalowe) AE itk/100 ml Met od;’g”‘..z:zo(;imwej I . zgodny
{4 1 !_ll_ql mem
Ogolna liczba PN-EN ISO 6222:2004 ieprawi
mikroorganizméw jtk /1 mi Metoda plytkows Nie wykryto |  «enee- LAt 'f‘“";’}? wych bez stwierdzenia
w 22°C po 72 h inkubagji A (posiew wglebny) z'“‘_““ .
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Sprawozdanie nr 99/W/N/OK/22 z badan probki wody

Sprawozdanic zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
A parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stalego
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku)

Stwierdzenie zgodnofci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostalo okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozy
przez fudzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do tych parametréw/cech badanych dla ktérych warto§é parametryczna zostata okreélona w sposdb liczbowy;

W kolumnie ,Stwierdzenie zgodnodci” zapis ,bez stwierdzenia” oznacza, ze nic dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawcy ze wzgledu na b
okre$lenia parametréw/cech badanych w sposob liczbowy.

W kolumnie ,,Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,,zgodny/niezgodny” oznacza, z¢ dokonano stwierdzenia zgodnoéci wg wymagat Zleceriodawcy.

Przedstawione stwicrdzenic zgodnosci z wymaganiami odnosi si¢ wylacznie do wynikéw badanej probki.

Podezas stwierdzania zgodnosci kierowano si¢ zasadg akceptacji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko zgodnosci/niezgodnosci

1/ Dla parametréw/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$¢ rozszerzona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie 9!
Niepewnos¢é nie uwzglgdnia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewnosé podano jako przedzial ufnosci (dolna i gérna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:20
Niepewno$¢ nie uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 22017 r. poz. 2294;

2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniccia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;

2.2/ Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 P/I;

2.3/ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody;

2.4/ Zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej;

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta;

3/ Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.

jtk - jednostki tworzace kolonie
Data sporzadzenia sprawozdania: 17.03.2022 r.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnosz3 si¢ tylko i wylacznie do otrzymanej i badanej probki.

2. Bezpisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. W przypadku dostarczenia prébek przez Zleceniodawce, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek.

4. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium o$wiadeza, Ze wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania
uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za wiarygodnosé tego opisu.

Zleceniodawcy przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie.

o wm

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.
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Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Dzial Laboratoryjny — Oddzial Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellonska 8, 46-200 Kluczbork

tel./ffax (77) 44-72-004  e-mail: labkluczbork@wsseopole.pl

PCA

PoLsxir Centaum
AKREPYTATI

r

BADANIA

AB 519

Sprawozdanie nr 100/W/N/OK/22 z badan prébki wody

ZLECENIODAWCA DOKUMENT

Pasistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Protokél: HK.90820.2.1.2022 KW
ul. Wielkie Przedmiescie 7 z dnia 14.03.2022 1.

46-300 Olesno
T L RODZAYPROBKI [ Weddowomempmerhad ..
& 5 £| POCHODZENIE PROBKI | Wodociag sisciowy Biskupice, Stemalice 81 kuchnia—ziew
£ 5% PROBKOBIORCA | Xamila Weglowska, mtodszy asystent Oddziahi HK PSSE w Olenie
§§ §| METODA POBRANIA PROBKI | PN-ENISO 194582007 . b i ATEARRR ST . o
RN "POWOD.POBRANIA S it HarmOli'ggfamna2022-r-,_ 5 B T Rl
| PROBKA POBRANA 114.03.2023 1., godz. 10:45 Tt : 2
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA Bez zastizezein | PROBKA DOSTARCZONA 1;‘('3132'2{)2233"
BADANIA ROZPOCZETO 14.03.2022 r. BADANIA ZAKONCZONO 17.03.2022 r,
KOD PROBKI 228 NUMER SPRAWY: 0K.9052.3.2022.BK
L WYNIKI BADAN
BADA : WYNIK WARTOSC STWIERDZENIE
T JEDNOSTKA METODA BADAN BADANIA NIEPEWNOSC" | o\ 0 AMETRYCZNA® |  ZGODNOSCH
PN-EN SO 9308-1:2014-12
Bakterie grupy coli AE jtk /100 ml +A1:2017-04 0 —emne 0 zgodny
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 4% jtk /100 ml +A1:2017-04 ) I — 0 zgodny
Metoda filtracji membranowej
Enterokoki . PN-EN ISO
(paciorkowce kalowe) AZ jtk/100 m Mctod 7239'..2:20?,4 _— 0 T L zgodny
a filtracjs membran:
Ogodlna liczba - = . . .
mikroorganizmow jtk /1 ml i E&Jﬂﬁ%ﬁﬁzom 2 [1-6] L2 "“"p'f‘“",‘il," wych bez stwierdzenia
w 22°C po 72 h inkubacji A® (posiew wglebny) zmian

“~rawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519,
parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

Stwicrdzenie zgodnosci z wymaganiami:
Stwierdzenic zgodnosci zostalo okreslone w stosunku do wymagari zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyci

przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 . (Dz.U. z 2017 1. poz. 2294); .
Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do tych parametr6w/cech badanych dla ktérych wartos¢ parametryczna zostala okreslona w spostb liczbowy;
W kolumnie ,Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,,bez stwierdzenia® oznacza, 2e nie dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawoy ze wzgledu na bra

okreslenia parametrow/cech badanych w spos6b liczbowy.
W kolumnie ,,Stwierdzenie zgodnosci” zapis »280dny/niezgodny™ oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodno$ci wg wymagan Zleceniodawcy.

Przedstawione stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami odnosi si¢ wylgcznie do wynikéw badanej probki.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano sig zasady akeeptacji z pasmem ochronnym ~ 2,5% ko zgodnosci/niezgodnosci
y Tyzyko zg Z8

Za zgodnosc z oryginatem
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Sprawozdanie nr 100/W/N/OK/22 z badan prébki wody

1/ Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewnos$é podano jako przedziat ufnosci (dolna i goma granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:20

Niepewnos¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. 2 2017 1. poz. 2294;

2.1/ Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
~ 100 jtk/1m! w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowei;

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta;

Jtk - jednostki tworzace kolonie

Data sporzadzenia sprawozdania: 17.03.2022 r.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnoszg sig tylko i wylgcznie do otrzymanej i badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by& powielane inaczej jak tylko w calogci.

3. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranic i transport probek. :

4. W przypadku pobrania i dostarczenia prébek przez Zleceniodawcg, Laboratorium o§wiadcza, 2e wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania
uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos$é tego opisu.

S

Zleceniodawcy przystuguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badat:.
Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie.

Ninigjsze sprawozdanie sporzgdzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.
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